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Осторожно!
Опасность повреждений из-за нарушения
герметичности!

Механические напряжения присоедини-
тельных трубопроводов могут вызвать на-
рушение герметичности, и, как следствие,
повреждение изделия.

▶ Не допускайте возникновения механи-
ческих напряжений на присоединитель-
ных трубопроводах!

▶ Выполняйте описанные в этой главе работы только в
том случае, если вы являетесь сертифицированным
специалистом.

Указание
Уплотнения из резиноподобных материа-
лов могут подвергаться пластической де-
формации и вызывать потерю давления.
Рекомендуется использовать уплотнения из
материалов, подобных волокнистому кар-
тону.

5.7.1 Монтаж трубопроводов питьевой воды

Для присоединения трубопроводов питьевой воды к на-
копителю Vaillant предлагает различные комплекты труб-
ной обвязки в качестве комплектующих для открытого и
скрытого монтажа.

Для локальной трубной разводки требуются следующие
детали:

– Термостатный смеситель горячей воды
– при необходимости расширительный бак для горячей

воды
– при необходимости редуктор в водопроводе холод-

ной воды
– при необходимости обратный клапан гравитацион-

ного типа в отопительном контуре
– Сервисные краны
– при необходимости насос для термической дезинфек-

ции

Термостатный смеситель горячей воды обеспечивает
смешивание горячей воды из накопителя с холодной
водой до нужной максимальной температуры от 30 до
70 °C. Если при вводе гелиоустановки в эксплуатацию вы
устанавливаете термостатным смесителем горячей воды
нужную вам максимальную температуру, то она будет
выдерживаться в точках забора горячей воды.

▶ При монтаже соединительных трубопроводов см. ру-
ководство по монтажу, прилагаемое к соответствую-
щим принадлежностям.

▶ Для гарантирования эффективной защиты от ошпа-
ривания установите термостатный смеситель на
< 60 °C и контролируйте температуру в точке забора
горячей воды.

5.7.2 Установка сбросной линии

1. Установите сбросную линию с постоянным нисходя-
щим уклоном в неподверженном воздействию мо-
роза месте.

Указание
Из сбросной линии в любое время может
капать вода.

2. Убедитесь, что размер сбросной линии соответ-
ствует размеру предохранительного клапана, про-
шедшего типовые испытания.

3. Убедитесь, что сбросная линия имеет максимум два
отвода и ее длина не превышает 2 м.

4. Убедитесь, что сбросная линия постоянно открыта.
5. Установите сбросную линию таким образом, чтобы

при спуске производимая горячая вода или пар не
могли представлять угрозы для людей.

6. Регулярно активируйте сливное устройство предо-
хранительного клапана, чтобы удалить отложения
накипи, и убедитесь, что оно не заблокировано.

5.7.3 Подключение циркуляционной линии
(опция)

Поскольку циркуляционная линия подразумевает рас-
ход энергии готовности, её следует подключать только
при сильно разветвленной сети горячего водоснабжения.
Если требуется циркуляционная линия, то нужно осна-
стить циркуляционный насос таймером согласно Поста-
новлению по отопительным системам (Германия).

▶ Подключите циркуляционную линию к накопителю.

Если в существующую область циркуляции встраивается
термостатный смеситель горячей воды , то защита от
ошпаривания не гарантируется.

▶ Устанавливайте термостатный смеситель горячей
воды за областью циркуляции.

5.7.4 Монтаж предварительного бака
гелиоустановки и расширительного бака
гелиоустановки

Осторожно!
Опасность повреждения расширитель-
ного бака гелиоустановки

Горячий теплоноситель гелиоустановки
может повредить мембрану расширитель-
ного бака гелиоустановки.

▶ Используйте предвключенный бак ге-
лиоустановки.

1. При необходимости выполните монтаж предвари-
тельного бака гелиоустановки.

2. Выполните монтаж расширительного бака гелио-
установки.
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Указание
Вы можете привести в соответствие дав-
ление на входе расширительного бака
гелиоустановки, составляющее от 50 до
400 кПа (0,5 – 4,0 бар), с настройками си-
стемы.

3. Альтернатива 1 / 2
Условия: Размер расширительного бака гелиоустановки: 18 л,
25 л или 35 л

▶ Выполните монтаж расширительного бака гелио-
установки на стене.

3. Альтернатива 2 / 2
Условия: Размер расширительного бака гелиоустановки: 50 л,
80 л или 100 л

▶ Установите расширительный бак гелиоуста-
новки.

4. Прорежьте отверстие в облицовке насосной группы
нагрева от гелиосистемы, чтобы вывести трубопро-
вод к расширительному баку гелиоустановки из кор-
пуса. Отверстие, которое нужно использовать, отме-
чено.
– Если установлен ТЭН, используйте одну из двух

верхних меток, чтобы прорезать отверстие.
– Если ТЭН не установлен, используйте одну из

двух нижних меток, чтобы прорезать отверстие.
5. Затем выведите трубопровод расширительного бака

гелиоустановки через боковину корпуса.

5.7.5 Подключение сбросной линии к группе
безопасности

Предупреждение!
Травмирование и материальный ущерб в
результате ненадлежащей установки!

Теплоноситель гелиоустановки вытекаю-
щий из сбросной линии на группе безопас-
ности, может причинить серьезное ошпа-
ривание.

▶ Устанавливайте сбросную линию на
группе безопасности таким образом,
чтобы это никому не причинило вреда.

▶ Проведите термостойкую сбросную
линию под уклоном к предназначенной
для теплоносителя гелиоустановки
сборной емкости.

▶ Установите сборную емкость таким
образом, чтобы она не могла опроки-
нуться.

▶ Проложите сбросную линию, чтобы в
ней не могла оставаться жидкость.

▶ Помните, что сборная емкость должна
находиться в просматриваемом месте!

Указание
В качестве сборной емкости можно использо-
вать пустую емкость от теплоносителя гелио-
установки Vaillant.

1

1. Смонтируйте сбросную линию (1), как показано на
рисунке.

2. Прорежьте два отверстия в облицовке насосной
группы нагрева от гелиосистемы, чтобы вывести
сбросную линию из корпуса. Места для прорезания
отверстий отмечены.
– Когда ТЭН установлен, используйте две верхние

метки, чтобы прорезать отверстия.
– Когда ТЭН не установлен, используйте две ниж-

ние метки, чтобы прорезать отверстия.
3. Затем выведите сбросную линию через боковину

корпуса.

5.7.6 Подключение гелиоконтура

1

2

▶ Смонтируйте подающую линию (1) и обратную линию
(2), как показано на рисунке.
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5.8 Выполнение электромонтажа

Опасность!
Опасность для жизни в результате пора-
жения электрическим током!

На клеммах подключения к электрической
сети L и N всегда присутствует непропада-
ющее напряжение!

▶ Перед началом работ отсоедините из-
делие от электросети, отключив изде-
лие с помощью многополюсного разъ-
единительного устройства с расстоя-
нием между контактами минимум 3 мм
(например, предохранители или сило-
вые выключатели).

Опасность!
Опасность для жизни в результате по-
ражения электрическим током при не-
правильном выполнении электрического
подключения!

Неправильно выполненное электрическое
подключение может нарушить эксплуа-
тационную безопасность изделия и стать
причиной травм и материального ущерба.

▶ Электромонтаж должен выполняться
сертифицированным специалистом,
отвечающим за соблюдение действую-
щих стандартов и директив.

Осторожно!
Опасность повреждений электрических
проводов под воздействием высокой тем-
пературы!

Возможно повреждение электрических
проводов под воздействием высокой тем-
пературы, до которой нагреваются мед-
ные трубы, проводящие теплоноситель
гелиоустановки.

▶ Убедитесь, что электрические провода
не прилегают к трубам, по которым про-
ходит теплоноситель гелиоустановки.

▶ При выполнении электромонтажа изделия соблю-
дайте технические условия оператора сети электро-
снабжения по подключению к сетям низкого напряже-
ния.

5.8.1 Подключение насоса для термической
дезинфекции или байпасно-
переключающего клапана

Предварительные работы
▶ Снимите переднюю облицовку. (→ страница 11)

2

1

1

1. Выкрутите четыре винта (1).
2. Вскройте корпус регулятора.
3. Снимите заглушку (2).

X1
X3

X2

X8

X7

C1/C2

X6

X5

X4

N
L1
L2

eBUS

5

4

6

3

4. Проложите провод насоса для термической дезин-
фекции или байпасно-переключающего клапана с
защитной втулкой для ввода кабеля через отвер-
стие в корпусе регулятора.

Указание
Для облегчения работы дисплей можно
полностью снять, вынув штекеры из гнезд
X1 (3) и шины данных eBUS (5). При этом
соблюдайте инструкции по защите от
электростатического разряда (ЭСР).
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5. Вставьте штекер кабеля в гнездо X7 (6) в регуля-
торе гелиосистемы.

6. При необходимости вставьте штекер дисплея в
гнездо X1 (3).

7. При необходимости вставьте штекер шины данных
eBUS в гнездо шины данных eBUS (5).

8. Вставьте штекер соединительного кабеля для за-
проса теплоты отопительного аппарата в гнездо
C1/C2 (4).
– Запрос теплоты подается через датчик T7.

9. Закройте корпус регулятора.
10. Затяните винты (1).
11. Закрепите соединительный кабель. Проследите,

чтобы соединительный кабель не прилегал к тру-
бам, по которым протекает теплоноситель гелио-
установки.

12. При вводе в эксплуатацию настройте используемые
компоненты системы в многофункциональном вы-
ходе (→ страница 19).

5.8.2 Подключение датчика температуры
коллектора, датчика температуры емкости
и регулятора системы

Предварительные работы
1. Снимите переднюю облицовку. (→ страница 11)
2. Откройте узкую задвижку под кнопкой снятия сбоя

на регуляторе для гелиоустановок.
3. Установите датчик температуры коллектора в по-

следний коллектор, по которому проходит теплоно-
ситель, или в случае частичного затенения - в не
затененный коллектор.

Условия: Двухвалентный накопитель с соединительным кабелем
C1/C2

2 3

1

4

▶ Установите датчик температуры накопителя (опция)
в погружную гильзу накопителя.

▶ Проложите присоединительные провода датчика
температуры коллектора и датчика температуры
накопителя (опция) через кабельный ввод.

▶ Проведите присоединительный провод датчика тем-
пературы коллектора через один из кабельных зажи-
мов (4).

▶ Зажмите присоединительный провод датчика темпе-
ратуры коллектора на клеммах (2).

▶ Проведите присоединительный провод датчика тем-
пературы накопителя (опция) через один из кабель-
ных зажимов (4).

▶ Зажмите провод датчика температуры накопителя
(опция) на клеммах (3).

Условия: Бивалентный накопитель с кабелем eBUS

▶ Подключите датчик температуры накопителя к отопи-
тельному аппарату.

▶ Проложите присоединительные провода датчика
температуры коллектора и кабель eBUS регулятора
системы через кабельный ввод.

▶ Проведите присоединительный провод датчика тем-
пературы коллектора через один из кабельных зажи-
мов (4).

▶ Зажмите присоединительный провод датчика темпе-
ратуры коллектора на клеммах (2).

▶ Пропустите провод шины данных eBUS регулятора
системы через один из кабельных зажимов (4).

▶ Зажмите провод шины данных eBUS регулятора си-
стемы на клеммах(1).

Условия: Одновалентный накопитель с байпасным вентилем

▶ Установите датчик температуры накопителя на пода-
ющей линии горячей воды.

▶ Проложите присоединительные провода датчика
температуры коллектора и датчика температуры
накопителя через кабельный ввод.

▶ Проведите присоединительный провод датчика тем-
пературы коллектора через один из кабельных зажи-
мов (4).

▶ Зажмите присоединительный провод датчика темпе-
ратуры коллектора на клеммах (2).

▶ Проведите присоединительный провод датчика тем-
пературы в накопителе через один из кабельных за-
жимов (4).

▶ Зажмите провод датчика температуры в накопителе
на клеммах (3).

5.8.3 Прокладывание кабеля подключения к
сети

Осторожно!
Опасность повреждений из-за подключе-
ния к сети с неправильным напряжением!

▶ Убедитесь, что номинальное напряже-
ние сети составляет 220-240 В.

Указание
Если вследствие кратковременного перена-
пряжения сети и неравномерной фазовой во
время включения возникают импульсные токи
утечки, рекомендуется установить чувстви-
тельный к импульсному току защитный автома-
тический выключатель для токов утечки типа A
или чувствительный ко всем видам тока защит-
ный автоматический выключатель для токов
утечки типа B в варианте исполнения с корот-
ким временем срабатывания (VSK).



6 Ввод в эксплуатацию

16 Руководство по установке и техническому обслуживанию auroSTEP plus 0020206839_02

1. Подключите изделие сетевым кабелем из комплекта
поставки к стационарным клеммам через всеполюс-
ное разъединительное устройство с расстоянием
между контактами не менее 3 мм (например, предо-
хранители или силовой выключатель).

2. Убедитесь, что установленный на накопителе огра-
ничитель температуры соединен непосредственно с
фазой провода для присоединения к сети. Поэтому
отключите подачу тока на изделие и соедините со-
единительный штекер изделия с соединительным
штекером ограничителя температуры, предвари-
тельно установленным на заводе. Иначе подключе-
ние изделия к электросети будет недостаточным.

3. При выполнении штекерного соединения убедитесь,
что наружные ушки гнезда "мама" в выступы ште-
кера "папа".

5.9 Завершение установки

5.9.1 Проверка электромонтажа

▶ По окончании электромонтажа проверьте надежность
посадки и надлежащую изоляцию выполненных под-
ключений.

5.9.2 Монтаж передней облицовки

1. Установите переднюю облицовку спереди до упора.
2. Убедитесь, что ни один из кабелей не пережат и не

прикасается к горячим деталям и узлам, и чтобы
регулятор гелиосистемы был зафиксирован в отвер-
стии.

3. Закрепите переднюю облицовку с помощью винта.
4. Смонтируйте накладку.

6 Ввод в эксплуатацию

Чтобы ввести изделие в эксплуатацию, необходимо на-
полнить контур загрузки накопителя, гелиоконтур и при
необходимости отопительный контур, проверить герме-
тичность системы, запустить программу помощи в мон-
таже и, при необходимости, выполнить настройки дру-
гих компонентов системы (например, на регуляторе си-
стемы).

6.1 Проверка и подготовка греющей воды/
заправочной и подпиточной воды

Осторожно!
Риск материального ущерба из-за нека-
чественной греющей воды

▶ Обеспечьте наличие греющей воды
удовлетворительного качества.

▶ Прежде чем наполнить систему или долить в нее
воду, проверьте качество греющей воды.

Проверка качества греющей воды
▶ Отберите немного воды из отопительного контура.
▶ Проверьте внешний вид греющей воды.
▶ Если вы обнаружите осаждаемые вещества, тогда

удалите шлам из системы.
▶ С помощью магнитного стержня проверьте, присут-

ствует ли магнетит (оксид железа).
▶ Если вы обнаружите магнетит, тогда очистите си-

стему и проведите соответствующие мероприятия
по защита от коррозии. Или установите магнитный
фильтр.

▶ Проверьте значение pH отобранной воды при 25 °C.
▶ При значениях меньше 6,5 или больше 8,5 очистите

систему и подготовьте греющую воду.
▶ Убедитесь, что в греющую воду не может попасть

кислород.

Проверка заправочной и подпиточной воды
▶ Прежде чем наполнить систему, измерьте жесткость

заправочной и подпиточной воды.

Подготовка заправочной и подпиточной воды
▶ При приготовлении воды для наполнения системы и

ее подпитки соблюдайте действующие внутригосу-
дарственные предписания и технические правила.

Если внутригосударственные предписания и технические
правила не предусматривают более высоких требова-
ний, действует следующее:

Подготовка греющей воды требуется,

– если количество всей воды для наполнения системы
и ее подпитки во время срока службы системы превы-
сило в три раза номинальный объем системы отопле-
ния или

– если не соблюдаются ориентировочные значения,
перечисленные в приведенной ниже таблице или

– если значение pH меньше 6,5 или больше 8,5.

Действительность: Белоруссия

Суммар-
ная теп-
лопро-
изводи-
тель-
ность

Жёсткость воды при удельном объеме
системы

1)

≤ 20 л/кВт
>20 л/кВт
≤ 50 л/кВт

>50 л/кВт

кВт ° дН моль/
м³ ° дН моль/

м³ ° дН моль/
м³

< 50 < 16,8 < 3 11,2 2 0,11 0,02

от > 50
до ≤ 200

11,2 2 8,4 1,5 0,11 0,02
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Суммар-
ная теп-
лопро-
изводи-
тель-
ность

Жёсткость воды при удельном объеме
системы

1)

≤ 20 л/кВт
>20 л/кВт
≤ 50 л/кВт

>50 л/кВт

кВт ° дН моль/
м³ ° дН моль/

м³ ° дН моль/
м³

от > 200
до ≤ 600

8,4 1,5 0,11 0,02 0,11 0,02

> 600 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02

1) Литры номинального объема/теплопроизводительность;
на многокотельных установках нужно использовать мини-
мальную единичную теплопроизводительность.

Действительность: Россия

Сум-
марная
тепло-
произво-
дитель-
ность

Жёсткость воды при удельном объеме
системы

1)

≤ 20 л/кВт
>20 л/кВт
≤ 50 л/кВт

>50 л/кВт

кВт °Ж моль/
м³ °Ж моль/

м³ °Ж моль/
м³

< 50 < 6 < 3 4 2 0,04 0,02

от > 50
до ≤ 200

4 2 3 1,5 0,04 0,02

от > 200
до ≤ 600

3 1,5 0,04 0,02 0,04 0,02

> 600 0,04 0,02 0,04 0,02 0,04 0,02

1) Литры номинального объема/теплопроизводительность;
на многокотельных установках нужно использовать мини-
мальную единичную теплопроизводительность.

Осторожно!
Коррозия аллюминия и вытекающее из
этого нарушение герметичности из-за
неподходящей греющей воды!

В отличии, например, от стали, серого чу-
гуна или меди, реакция алюминия на ще-
лочную греющую воду (значение pH > 8,5)
протекает со значительной коррозией.

▶ Убедитесь, что значение pH греющей
воды, контактирующей с алюминием,
находится в пределах 6,5 и максимум
8,5.

Действительность: Белоруссия

ИЛИ Россия

Осторожно!
Риск материального ущерба в резуль-
тате добавления в греющую воду непод-
ходящих присадок!

Неподходящие присадки могут вызвать
изменения компонентов, стать причиной
появления шумов при работе в режиме
отопления и даже причинить другой кос-
венный ущерб.

▶ Не используйте антифриз и средства
для защиты от коррозии, биоциды и
герметики.

6.2 Наполнение системы и удаление из нее
воздуха

1. Отключите изделие от электрической сети с помо-
щью многополюсного разъединительного устрой-
ства с расстоянием между контактами минимум
3 мм (например, предохранители или силовые вы-
ключатели).

2. Снимите переднюю облицовку. (→ страница 11)

6.2.1 Открытие запорных устройств

▶ Откройте все запорные устройства в месте монтажа.

6.2.2 Заполнение накопителя и удаление из
него воздуха

1. Убедитесь, что сливной клапан на накопителе за-
крыт.

2. Затем откройте кран водопровода холодной воды.
3. Откройте водоразборную точку горячей воды и вы-

пускайте воздух из трубопровода до тех пор, пока не
начнет вытекать вода без пузырьков.

6.2.3 Наполнение отопительного контура

▶ Заполните отопительный контур через штуцер для за-
полнения и опорожнения, → Руководство по установке
и техническому обслуживанию отопительного при-
бора.

6.2.4 Наполнение гелиосистемы и удаление из
нее воздуха

Опасность!
Опасность ошпаривания из-за вытекаю-
щего горячего теплоносителя гелиоуста-
новки

При наполнении гелиоконтура может вы-
текать горячий теплоноситель гелиоуста-
новки, что представляет опасность ошпа-
ривания.

▶ Наполняйте гелиоконтур только когда
коллекторы холодные.

▶ Наполняйте гелиоконтур в солнечную
погоду утром или вечером, или после
того, как накроете коллекторы.

Осторожно!
Функциональное нарушение из-за непра-
вильной промывки и разгрузки коллектор-
ных групп

Из-за неправильной промывки и разгрузки
параллельно подключенных коллекторных
групп в гелиоустановке может остаться
воздух.
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▶ Установите на каждую коллекторную
группу запорный вентиль.

▶ Промывайте только одну коллекторную
группу.

▶ После того как вы промоете и опорож-
ните все группы, откройте все запор-
ные вентили.

1. Наполняйте гелиоконтур исключительно готовой
смесью теплоносителя гелиоустановки Vaillant.

2. Наполняйте гелиоконтур с помощью передвижного
устройства Vaillant для наполнения или с помощью
насоса для наполнения Vaillant.

6.2.4.1 Наполнение гелиосистемы

Осторожно!
Функциональное нарушение из-за воз-
духа в гелиоконтуре

Из-за неправильного наполнения в гелио-
установке может остаться воздух.

▶ Контролируйте наполнение гелиоуста-
новки.

1. При использовании гелиоустановок большого раз-
мера следите за тем, чтобы в гелиоконтуре всегда
было достаточное количество теплоносителя. При
необходимости используйте дополнительную бочку.

2. Перед наполнением системы отрегулируйте давле-
ние на входе расширительного бака гелиоустановки.

3. Убедитесь, что выключен наполнительный насос.

2

1

4. Соедините устройство заполнения с прибором, как
показано на рисунке.

5. Полностью откройте краны заполнения (1) и (2).
6. Включите насос для наполнения.
7. Дайте насосу для наполнения поработать минимум

15 минут.
8. Следите за уровнем теплоносителя в баке гелио-

установки.

9. Следите за тем, чтобы в емкости теплоносителя ге-
лиоустановки всегда было достаточное количество
теплоносителя гелиоустановки.

10. Проверьте, течет ли теплоноситель гелиоустановки
из обратного шланга назад в емкость теплоноси-
теля гелиоустановки.

◁ Если в выходящем из обратного шланга тепло-
носителе нет пузырьков воздуха, то это значит,
что гелиоустановка почти наполнена.

11. Закройте краны заполнения и опорожнения.
12. Выключите насос для наполнения.

6.2.4.2 Удаление воздуха из гелиосистемы

1

1. Открывайте винт для удаления воздуха (1), пока
теплоноситель гелиоустановки не вытечет.

2. Закрутите винт для удаления воздуха.

◁ Система наполнена и из нее удален воздух.

6.3 Прохождение помощника запуска

При первой подаче электрического питания на изделие
запускается помощник запуска. Он обеспечивает про-
стой доступ к самым важным тестовым программам и
настройкам конфигурации во время установки изделия.
Помощник запуска отображается при каждом включении,
до тех пор, пока вы его не пройдете успешно.

Вы должны подтвердить запуск помощника запуска. По-
сле подтверждения изделие блокирует все запросы теп-
лоты. Это состояние сохраняется до завершения или
прерывания выполнения помощника запуска.

Если не подтвердить запуск помощника запуска, то че-
рез 15 минут после включения помощник запуска за-
крывается и отображается основная маска. При следу-
ющем включении изделия помощник запуска запускается
снова.

▶ Включите электрическое питание изделия.

6.3.1 Настройка языка

1. С помощью или настройте нужный язык.
2. Нажмите для подтверждения настроенного

языка.
3. Нажмите повторно для повторного подтвержде-

ния выбранного языка, чтобы избежать изменения
по неосторожности.
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6.3.2 Настройка текущей даты

Указание
Если подключен регулятор системы, то на-
страивать дату можно только на регуляторе
системы.

1. С помощью или настройте требуемый год.
2. Подтвердите настроенный год с помощью .
3. С помощью или настройте требуемый месяц.
4. Подтвердите настроенный месяц с помощью .
5. С помощью или настройте требуемый день.
6. Подтвердите настроенный день с помощью .

6.3.3 Настройка текущего времени

Указание
Если подключен регулятор системы, то настра-
ивать текущее время можно только на регуля-
торе системы.

1. С помощью или настройте требуемый час.
2. Подтвердите настроенный час с помощью .
3. С помощью или настройте требуемые ми-

нуты.
4. Подтвердите настроенные минуты с помощью .

6.3.4 Настройка ТЭНа

1. С помощью или обозначьте нали-
чие/отсутствие ТЭНа.

2. Подтвердите настройку с помощью .

◁ Отключить ТЭН можно через меню Температура
воды (→ страница 20).

Указание
Если установлен ТЭН, его нужно настро-
ить в меню.

6.3.5 Настройка количества коллекторов

Указание
В зависимости от количества подключённых
коллекторов изделие рассчитывает число
столбиков на основной индикации.

1. С помощью или настройте количество коллек-
торов.

2. Подтвердите настройку с помощью .

6.3.6 Настройка многофункционального выхода

1. С помощью или выберите функцию много-
функционального выхода.
– не подкл. (заводская настройка): Многофункцио-

нальный выход выключен
– LEG: Выберите эту функцию, если используете

насос с функцией защиты от легионелл. Насос
с функцией защиты от легионелл управляется
гелиомодулем, если активирована программа
защиты от легионелл.

– BYP: Выберите эту функцию с целью предотвра-
тить попадание в отопительный аппарат слиш-
ком высоких температур. Для этого должен быть
установлен датчик T7 и датчик на выходе бай-
паса. Вентиль включается, когда измеренное на
датчике T7 значение превышает предварительно
настроенное предельное значение.

2. Подтвердите настройку с помощью .

6.3.7 Выполнение программы удаления воздуха

Меню → Уровень специал. → Тестовое меню → Про-
граммы проверок → Прогр. удал. воздуха

▶ Запустите программу удаления воздуха.
▶ Проверьте через смотровое стекло над насосом, при-

поднимается ли обратный клапан и видно ли уплотне-
ние.

◁ Если уплотнения не видно, значит, объёмного
потока нет.

▶ Если нет объёмного потока, нужно снова промыть
гелиоконтур с помощью устройства заполнения.

6.3.8 Настройка контактных данных

1. С помощью , , и настройте свой номер
телефона.

2. Подтвердите изменение с помощью .

6.3.9 Завершение работы помощника запуска

▶ Для завершения работы помощника запуска нажмите
.

Указание
После успешного прохождения и подтвер-
ждения помощника запуска при следующем
включении он не будет автоматически за-
пускаться.

Указание
Все выполненные настройки вы можете
в дальнейшем просмотреть и изменить в
пункте меню Конфигурация.

6.4 Тестовое меню

Кроме помощника запуска, для выполнения ввода в экс-
плуатацию, технического обслуживания и устранения не-
исправностей можно также вызывать тестовое меню.

Меню → Уровень специалиста → Тестовое меню

В нем содержатся пункты Статистика, Программы про-
верок и Тест датч./исп. эл..

6.4.1 Статистика

Меню → Уровень специал. → Тестовое меню → Стати-
стика

Здесь можно просматривать количество часов работы
для следующих узлов:

– Насос гелиоустановки
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6.4.2 Программы проверок

Меню → Уровень специалиста → Меню проверки → Про-
граммы проверок

Существуют следующие программы проверок:

– Запуск программы удаления воздуха

6.4.3 Тест датчиков и исполнительных
элементов

Меню → Уровень специалиста → Тестовое меню → Тест.
Сенсорика / Акторика

Здесь можно просмотреть текущие значения следующих
датчиков:

– Датчик температуры T1
– Датчик температуры в коллекторе T5
– Датчик температуры в накопителе T7 (при наличии)
– Гелионасос
– LEG/BYP
– 3-ходовой клапан
– Расход в гелиоконтуре

С помощью клавиши выбора активируйте следующие
исполнительные элементы. Затем с помощью кнопок
«плюс» и «минус» можно изменить мощность насосов
или направление потока через вентиль.

Кроме того, вы можете просматривать Расход в гелио-
контуре. Это значение рассчитывается по мощности и
оборотам насоса.

6.5 Конфигурация

С помощью меню Конфигурация возможно последу-
ющее изменение настроек, принятых в помощнике за-
пуска.

Указание
Чтобы предотвратить повреждения на электро-
нагревателе, вы не можете активировать элек-
тронагреватель отдельно, его нужно запускать
исключительно посредством программы те-
стов.

– Язык
– Контактные данные
– Дата
– Время
– Летнее/зимнее время
– Количество коллекторов
– Электронагреватель установлен
– Многофункциональный выход

Дополнительно можно настраивать и считывать следую-
щие параметры:

– Режим эксплуатации
– Расчётная температура горячей воды
– Максимальная температура воды в накопителе
– Гистерезис вкл.-я
– Регулятор eBUS

– 4x временных окна (понедельник–пятница 1, по-
недельник–пятница 2, суббота–воскресенье 1,
суббота–воскресенье 2)

– Функция защиты от легионелл
– Температура переключения для многофункциональ-

ного выхода (отображается, только если многофунк-
циональное реле установлено на BYP)

– Разница температуры при запуске для гелионагрева
– Разница температуры при остановке для гелиона-

грева
– Температура запуска для защиты от замерзания
– Температура остановки для защиты от замерзания
– Версия программы

6.5.1 Временное окно

Меню → Уровень специалиста → Конфигурация

– Солнце: функция дополнительного нагрева накопи-
теля в постоянной готовности

– Луна: без дополнительного нагрева

6.5.2 Расчётная температура горячей воды

Указание
Этот пункт меню можно настраивать, если
установлен датчик температуры накопителя
T7 или активирован ТЭН.

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Темп-ра
воды

Расчётная температура горячей воды настроена на за-
воде-изготовителе на 60°C. Можно настроить значения
от 20°C до 70°C.

Расчётная температура действительная для ТЭНа и для
аппарата дополнительного нагрева (на C1/C2).

6.5.3 Максимальная температура воды в
накопителе

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Макс.
темп-ра накоп.

Указание
Высокая температура в накопителе влияет на
отложение извести в накопителе. Поэтому при
высоком содержании извести в воде умень-
шите значение для максимальной темпера-
туры в накопителе.

Максимальная температура в накопителе настроена на
заводе на 85 °C. Можно настроить значения от 60°C до
85°C.

Если измеряемая температура на T1 и T6 ниже макси-
мальной температуры накопителя хотя бы на 10 °C, за-
пускается гелионагрев.

6.5.4 Защ. от легионелл

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Защита от
легионелл

Защиту от легионелл можно настроить:
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– ежедневно (через каждые 24 ч)
– еженедельно (через каждые 168 ч)

Если температура горячей воды в накопителе в тече-
ние установленного интервала превысила 70 °C, отсчёт
этого интервала начинается заново.

Функция защиты от легионелл выполняется только в том
случае, если температура горячей воды в течение этого
интервала не превышала 70 °C.

6.5.5 Гистерезис вкл.-я

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Гистере-
зис вкл.

Настройте здесь разницу температур, которая должна
быть между датчиком температуры накопителя T6 и дат-
чиком температуры коллектора, чтобы запустить насос
гелиоустановки.

6.5.6 Гистерезис выключения гелиоустановки

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Гистере-
зис выкл. гелиоуст.

Здесь настраивается разница температур, которая
должна быть между датчиком температуры накопителя
T1 и датчиком температуры накопителя T6, чтобы
гелионасос остановился.

6.5.7 Гистерезис включения для горячей воды

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Гистере-
зис вкл. для гор. воды

Здесь настраивается разность температур, которая
должна быть между расчётным значением для горячей
воды и датчиком температуры накопителя T6, чтобы
дополнительный электронагрев накопителя запустился.

6.5.8 Мин. ШИМ для насоса

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Мин.
ШИМ для насоса

Это минимальное значение, на которое можно отрегули-
ровать гелионасос в режиме работы от гелиоустановки.

6.5.9 Регулятор eBUS

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Регулятор
eBUS

Здесь можно просмотреть, распознает ли регулятор ге-
лиосистемы регулятор системы.

6.5.10 Версия программы

Меню → Уровень специал. → Конфигурация → Версия
программы

Здесь можно просмотреть, какая версия программного
обеспечения установлена на регулятор гелиосистемы.
Версии программного обеспечения дисплея (AI) и си-
стемной платы (SMU) отображаются поочередно.

6.6 Документальная регистрация ввода в
эксплуатацию

▶ Задокументируйте следующие настройки и значения
в контрольном списке приема-передачи для эксплуа-
тирующей стороны:

– Параметр установки
– Промывка и наполнение установки
– Проверки монтажа
– Настройка регулятора

7 Передача пользователю

1. Проведите для пользователя гелиосистемы инструк-
таж по обращению и принципу работы изделия.

2. Объясните пользователю общие указания по тех-
нике безопасности.

3. В особенности обратите внимание пользователю
на указания по технике безопасности, которые он
должен соблюдать.

4. Объясните пользователю принцип работы и распо-
ложение защитных устройств системы.

5. Объясните пользователю, с какой периодичностью
нужно задействовать защитное устройство (в зави-
симости от жёсткости воды).

6. Расскажите пользователю о важности регулярного
технического обслуживания профессиональным
специализированным предприятием. Для регуляр-
ного проведения работ по техническому обслужива-
нию рекомендуется заключить договор на выполне-
ние технического обслуживания.

7. Передайте изделие пользователю.
8. Объясните пользователю основные принципы

управления изделием.
9. Передайте пользователю все предназначенные для

него руководства и документы на изделие для хра-
нения.

10. Просмотрите вместе с пользователем руководство
по эксплуатации.

11. При необходимости ответьте на ее вопросы.
12. Обратите внимание пользователя на то, что руко-

водства должны храниться рядом с изделием, а не
внутри изделия или на нем.

13. Объясните пользователю необходимые действия по
доливке и удалению воздуха из системы отопления.

14. Объясните пользователю, как правильно (с эконо-
мической точки зрения) настроить температуры, ре-
гулятор и термостатические вентили.

15. Объясните пользователю условия предоставления
услуг.

16. Объясните пользователю условия гарантии.
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8 Устранение неполадок

8.1 Выявление и устранение ошибок

Обзор ошибок, возможных причин и способов устране-
ния вы найдете в приложении.

Выявление и устранение ошибок (→ страница 29)

8.1.1 Опрос памяти ошибок

Меню → Уровень специалиста → Список ошибок

Изделие оснащено памятью ошибок. В ней сохраняется
десять последних ошибок в хронологической последова-
тельности.

▶ Для переключения между имеющимися неисправно-
стями, нажмите или .

▶ Для полной очистки ЗУ неисправностей нажмите
(„Удалить‟).

8.1.2 Обзор кодов ошибки

Указание
Устранять причину описанных ниже ошибок и
стирать память ошибок разрешается только
специалисту.

Код ошибки Текст ошибки

1069 Ошибка датчика температуры накопителя T7

1070 Кодирующее сопротивление отсутствует

1273 Гелионасос, ошибка электроники

1276 Гелионасос заблокирован

1278 Ошибка датчика температуры коллектора T5

1279 Датчик темп-ры T6, ошибка

1281 Датчик темп-ры T1, ошибка

M.45 Гелионасос, сухая работа

8.2 Повторный запуск насоса гелиоустановки

▶ Если на насосе гелиоустановки возникла ошибка,
выполните повторный запуск насоса гелиоустановки,
нажав кнопку сброса на насосе гелиоустановки.

9 Осмотр и техобслуживание

9.1 Контрольный перечень для выполнения
осмотра и технического обслуживания

В следующей таблице приведены работы по осмотру и
техническому обслуживанию, которые должны выпол-
няться с определенной периодичностью.

Работы по осмотру и техническому об-
служиванию Периодичность

Гелиоконтур

Проверка теплоносителя гелиоустановки Ежегодно

Проверка работы гелионасосов Ежегодно

Проверка уровня жидкости в гелиокон-
туре, при необходимости - доливка

Ежегодно

Коллекторы

Работы по осмотру и техническому об-
служиванию Периодичность

Визуальная проверка коллекторов, креп-
лений коллекторов и присоединений

Ежегодно

Проверка плотности посадки и загрязнен-
ности креплений и элементов коллектора

Ежегодно

Проверка теплоизоляции труб на повре-
ждения

Ежегодно

Регулятор гелиосистемы

Проверка работы насосов Ежегодно

Проверка индикации температуры датчи-
ков

Ежегодно

Проверка достоверности вклада гелио-
установки

Ежегодно

Водонагреватель

Обслуживание магниевого защитного
анода

Ежегодно

Очистка внутренней емкости Ежегодно

Проверка герметичности подключений Ежегодно

Отопительный контур

Проверка настройки хронирующих
схем/таймеров

Ежегодно

Проверка функции термостатического
смесителя

Ежегодно

9.2 Соблюдение периодичности осмотра и
техобслуживания

Опасность!
Опасность травм и повреждения в ре-
зультате пропущенного и выполненного
ненадлежащим образом осмотра и тех-
обслуживания!

Работы по осмотру и техобслуживанию
должны выполняться только квалифици-
рованным специалистом.

▶ Регулярно выполняйте надлежащим
образом описанные работы по осмотру
и техобслуживанию.

Регулярный осмотр и техобслуживание, а также - исполь-
зование исключительно оригинальных запасных частей
являются основной предпосылкой бесперебойной ра-
боты и длительного срока службы изделия.

Мы рекомендуем заключение договора на осмотр или
техническое обслуживание.
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9.3 Приобретение запасных частей

Оригинальные компоненты изделия также были серти-
фицированы изготовителем в рамках проверки соответ-
ствия стандартам. Если при выполнении технического
обслуживания или ремонта вы используете другие, не
сертифицированные или не допущенные компоненты,
это может привести к тому, что соответствие изделия бу-
дет утрачено, и поэтому изделие больше не будет отве-
чать требованиям действующих стандартов.

Мы настоятельно рекомендуем использовать оригиналь-
ные запасные части изготовителя, так как это обеспечит
бесперебойную и безопасную эксплуатацию изделия.
Для получения информации о доступных оригинальных
запасных частях, обращайтесь по контактному адресу,
указанному на обратной стороне данного руководства.

▶ Если при техническом обслуживании или ремонте
вам требуются запасные части, используйте только
те, которые допущены для данного изделия.

9.4 Подготовка работ по осмотру и по
техническому обслуживанию

Опасность!
Опасность для жизни в результате пора-
жения электрическим током!

На клеммах подключения к электрической
сети L и N всегда присутствует непропада-
ющее напряжение!

▶ Перед началом работ отсоедините из-
делие от электросети, отключив изде-
лие с помощью многополюсного разъ-
единительного устройства с расстоя-
нием между контактами минимум 3 мм
(например, предохранители или сило-
вые выключатели).

▶ Снимите переднюю облицовку. (→ страница 11)

9.5 Замена провода для присоединения к сети

1. Проверьте провод для присоединения к сети на при-
сутствие повреждений.

2. Замените неисправный провод для присоединения к
сети.

3. Для этого обратитесь в сервисную службу.

9.6 Проверка и замена теплоносителя
гелиоустановки

Осторожно!
Опасность повреждений в результате
использования старого теплоносителя
гелиоустановки!

Вследствие старения теплоноситель ге-
лиоустановки может терять свои защит-
ные свойства от мороза и коррозии.

▶ Ежегодно проверяйте теплоноситель
гелиоустановки.

▶ При необходимости выполняйте за-
мену теплоносителя гелиоустановки.

Осторожно!
Опасность повреждений в результате
использования непригодного теплоноси-
теля гелиоустановки!

Использование непригодного теплоноси-
теля гелиоустановки может стать причи-
ной функциональных нарушений и повре-
ждений гелиосистемы.

▶ Используйте только теплоноситель
гелиоустановки Vaillant.

1. Если во время проверки теплоносителя гелиоуста-
новки будет выявлено, что он утратил свои защит-
ные свойства от мороза и коррозии, замените тепло-
носитель гелиоустановки.

2. Чтобы полностью опорожнить гелиоконтур, про-
дуйте его сжатым воздухом. Затем полностью на-
полните гелиоконтур.

9.6.1 Проверка теплоносителя гелиоустановки

1. Проверяйте теплоноситель гелиоустановки с помо-
щью прибора для проверки защиты от замерзания
или рефрактометра.

2. Проверьте высоту наполнения силиконовым шлан-
гом на вентиле для выпуска воздуха, когда система
находится в состоянии покоя.

9.6.2 Слив теплоносителя гелиоустановки

Предварительные работы
▶ Выключите гелиосистему путем прекращения подачи

питания.

3

1

2

1. Подключите шланг, доходящий до пола, к вентилю
для выпуска воздуха (1).

2. Вставьте конец шланга в предназначенную для теп-
лоносителя гелиоустановки сборную емкость (2) до-
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статочного объема (объем наполнения 20 или 40 л).
Держите шланг в сборной емкости таким образом,
чтобы в него мог входить воздух.

3. Чтобы защитить себя от возможного выброса горя-
чего пара и теплоносителя гелиоустановки, не по-
гружайте конец шланга в теплоноситель гелиоуста-
новки.

4. Откройте вентиль для выпуска воздуха.

◁ При этом возможен выброс горячего теплоноси-
теля гелиоустановки или пара.

5. Подключите доходящий до пола шланг к патрубку
наполнения и опорожнения (3).

6. Также вставьте конец шланга в сборную емкость (2).
7. Следите, чтобы шланг на вентиле для выпуска воз-

духа не был погружен в теплоноситель гелиоуста-
новки и чтобы через него мог всасываться воздух.

8. Откройте кран на патрубке наполнения и опорожне-
ния.

9. Полностью слейте теплоноситель гелиоустановки.
10. Перекройте кран на патрубке наполнения и опорож-

нения.
11. Снимите шланг с патрубка наполнения и опорожне-

ния.

9.6.3 Наполнение теплоносителя
гелиоустановки

▶ Наполните гелиосистему и удалите из нее воздух.
(→ страница 17)

9.7 Проверка магниевого защитного анода и
чистка внутреннего бака в накопителе

9.7.1 Проверка магниевого защитного анода

1

2

1. Снимите кожух (1) магниевого защитного анода (2).
2. Открутите магниевый защитный анод.
3. Проверьте магниевый защитный анод на износ.

4. Проверьте уплотнения и при необходимости заме-
ните.

5. Если требуется, замените магниевый защитный
анод.

6. Снова прикрутите магниевый защитный анод.
7. Проверьте герметичность накопителя.

9.7.2 Опорожнение изделия

1

1. Выключите изделие. (→ страница 25)
2. Закройте кран в трубопроводе холодной воды при-

бора.
3. Закрепите на сливном клапане (1) подходящий

шланг.
4. Подведите свободный конец шланга к соответствую-

щему месту стока.
5. Откройте вентиль опорожнения.
6. Откройте самую верхнюю водоразборную точку го-

рячей воды для полного опорожнения и вентиляции
водопроводов.

7. Когда вода полностью вытечет, снова закройте
сливной клапан и водоразборную точку горячей
воды.

8. Отсоедините шланг от сливного клапана.

9.7.3 Очистка внутренней емкости

1. Отсосите оставшиеся во внутреннем баке загряз-
нения через отверстие для магниевого защитного
анода.

2. Прикрутите магниевый защитный анод.
3. Заполните накопитель и удалите из него воздух.

(→ страница 17)
4. Проверьте герметичность накопителя.
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9.8 Проверка предохранительного клапана

1. Проверьте исправность работы предохранительного
клапана путем продувки.

2. Если при продувке не вытекает вода или если
предохранительный клапан не закрывается
герметично, то замените его.

9.9 Проверка и замена ТЭНа

1. Проверьте работу ТЭНа.
– Меню → Уровень специал. → Тестовое меню →

Программы проверок → Проверка ТЭНа

Указание
Тестовая программа проверяет, создаёт
ли гелионасос объёмный поток, и после
включения ТЭНа контролирует, растёт ли
температура.

2. Замените неисправный ТЭН.
3. Соблюдайте при этом руководство по монтажу, при-

лагаемое к новому ТЭНу.

9.10 Дальнейшие работы и проверки

Рекомендуется выполнять техобслуживание гелиоуста-
новки одновременно с техобслуживанием всей системы
отопления.

▶ Проверьте коллекторы и крепления коллекторов на
загрязнение и надежность посадки.

▶ Убедитесь в достоверности отображаемых значений
вклада гелиоустановки.

▶ Проинструктируйте эксплуатирующую сторону о том,
чтобы она выполняла проверку исправной работы
функции противоблокирования насоса каждые 24
часа.

9.11 Завершение работ по осмотру и
техническому обслуживанию

После завершения всех работ по техническому обслужи-
ванию:

▶ Проверьте надежность электрических подключений.
▶ Откройте сервисные краны.
▶ Снова включите питание.
▶ Проверьте герметичность прибора со стороны гелио-

установки, контуров отопления и ГВС.
▶ Смонтируйте переднюю облицовку. (→ страница 16)
▶ Убедитесь, что отображается основное меню и сооб-

щения об ошибках не появляются.
▶ Если активировано временное окно, убедитесь,

что на дисплее отображается правильный символ
(солнце или месяц).

▶ Если вы заменили или долили теплоноситель гелио-
установки, тогда выполните запуск насоса гелиоуста-
новки посредством теста датчиков/исполнительных
элементов T.05 и в смотровом окне проверьте, до-
стигнут ли необходимый объемный расход.

▶ Если вы установили ТЭН, тогда проверьте его с по-
мощью тестовой программы P.02.

▶ Выполните пробный запуск.

10 Вывод из эксплуатации

10.1 Временный вывод из эксплуатации

10.1.1 Выключение изделия

▶ Обесточьте прибор с помощью локального разъеди-
нительного устройства (напр. автомата или силового
выключателя).

10.1.2 Обеспечение защиты от замерзания

▶ Опорожните изделие. (→ страница 24)

10.1.3 Перекрывание запорных устройств

▶ Закройте также все локальные запорные устройства.

10.2 Окончательный вывод из эксплуатации

10.2.1 Выключение изделия

▶ Обесточьте прибор с помощью локального разъеди-
нительного устройства (напр. автомата или силового
выключателя).

10.2.2 Опорожнение накопителя, гелиоустановки
и системы отопления

1. Опорожните изделие. (→ страница 24)
2. Слейте теплоноситель гелиоустановки.

(→ страница 23)
3. Полностью опорожните отопительный контур.
4. Отправьте теплоноситель гелиоустановки на над-

лежащую утилизацию (Утилизация теплоносителя
гелиоустановки (→ страница 26)).

11 Правила упаковки, транспортировки
и хранения

Действительность: Белоруссия

ИЛИ Россия

Приборы поставляются в упаковке предприятия-изгото-
вителя.

Приборы транспортируются автомобильным, водным и
железнодорожным транспортом в соответствии с пра-
вилами перевозки грузов, действующими на конкретном
виде транспорта. При транспортировке необходимо пре-
дусмотреть надежное закрепление изделий от горизон-
тальных и вертикальных перемещений.

Неустановленные прибора хранятся в упаковке пред-
приятия-изготовителя. Хранить приборы необходимо в
закрытых помещениях с естественной циркуляцией воз-
духа в стандартных условиях (неагрессивная и беспы-
левая среда, перепад температуры от –10 °C до +37 °C,
влажность воздуха до 80%, без ударов и вибраций).
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11.1 Срок хранения

Действительность: Белоруссия

ИЛИ Россия

– Срок хранения: 2 года

12 Срок службы

Действительность: Белоруссия

ИЛИ Россия

При условии соблюдения предписаний относительно
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации,
ожидаемый срок службы изделия составляет 15 лет.

13 Переработка и утилизация

13.1 Переработка и утилизация

Утилизация упаковки
▶ Утилизируйте упаковку надлежащим образом.
▶ Соблюдайте все соответствующие предписания.

13.2 Утилизация теплоносителя гелиоустановки

▶ Обеспечьте направление теплоносителя гелиоуста-
новки в соответствующее хранилище отходов или на
мусоросжигательное предприятие с соблюдением
местных норм.

▶ При количестве свыше 100 л обратитесь в местное
коммунальное предприятие или вызовите утилизаци-
онный автомобиль.

14 Сервисная служба

Действительность: Белоруссия, Vaillant

Информационная телефонная линия по Беларуси

Тел/факс: 017 278 83 46

интернет: http://www.vaillant.by

Действительность: Россия, Vaillant

Актуальную информацию по организациям, осуществля-
ющим гарантийное и сервисное обслуживание продукции
Vaillant, Вы можете получить по телефону "горячей ли-
нии" и по телефону представительства фирмы Vaillant,
указанным на обратной стороне обложки инструкции.
Смотрите также информацию на Интернет-сайте.
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Приложение

A Уровень специалиста – Обзор

Уровень настроек Значения Единица
измере-

ния
Величина шага, выбор, объяснение Заводские

настройкимин. макс.

Уровень специалиста →

Набрать код 00 99 – 1 (FHW-код 17) –

Уровень специалиста → Список ошибок →

F.XX - F.XX¹ Текущее значе-
ние – – –

Уровень специалиста → Тестовое меню → Статистика →

Гелионасос Часы работы ч –

Уровень специалиста → Тестовое меню → Программы проверок →

P.01 Прогр. удал. воздуха, запу-
стить

– – – Да, Нет –

P.02 Проверка ТЭНа – – – Да, Нет –

Уровень специалиста → Тестовое меню → Тест датч./исп. эл. →

T.01 Датчик температуры T1 – – °C –

T.02 Датчик коллектора T5 – – °C –

T.03 Датчик бойлера T6 – – °C –

T.04 Датчик бойлера T7 – – °C –

T.05 Гелионасос 0 100 % 5, ВЫКЛ; 0, 100 –

T.07 Вентиль LEG/BYP – – – Вкл, Выкл –

T.08 3-ходовой клапан ТЭН – – – Вкл, Выкл –

T.10 Расход в гелиоконтуре – – л/мин –

Уровень специалиста → Конфигурация →

Расчётное значение для горячей
воды

ВЫКЛ,
20

70 ℃ 1
Изделие с приготовлением горячей воды

60

Макс. темп. в накопит. 60 85 ℃ – 85

пн-пт, 1-е врем. окно 00:00 00:00 – 10 минут
Отображается, если подключен ТЭН или дат-
чик накопителя T7.

06:00–22:00

пн-пт, 2-е врем. окно 00:00 00:00 – 10 минут
Отображается, если подключен ТЭН или дат-
чик накопителя T7.

24:00–24:00

сб-вс, 1-е врем. окно 00:00 00:00 – 10 минут
Отображается, если подключен ТЭН или дат-
чик накопителя T7.

06:00–22:00

сб-вс, 2-е врем. окно 00:00 00:00 – 10 минут
Отображается, если подключен ТЭН или дат-
чик накопителя T7.

24:00–24:00

Защ. от легионелл – – – ежедневно, еженедельно, выкл. Выкл

Дата – – – актуальная дата –

Летнее автоматиче-
ский перевод

времени

– Вкл, Выкл Выкл

Количество коллекторов 1 3 – – 3

ТЭН – – – да, нет нет

¹Списки ошибок будут доступны и могут быть удалены только в том случае, если возникали ошибки.
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Уровень настроек Значения Единица
измере-

ния
Величина шага, выбор, объяснение Заводские

настройкимин. макс.

Многофункц. выход – – – не подключено, насос с функцией защиты от
легионелл, байпас

не подклю-
чено

Байпас, темп-ра перекл. 20 65 °C 1; При этой температуре клапан перемеща-
ется.

50

Гистер. вкл. гелиуст. 6 20 °C 1; Разность между T5 и T6 12

Разность выкл.-я 1 5 °C 1; Разность между T1 и T6 3

Разность вкл.-я, гор. вода 5 25 °C 1; Разность между расчётным значением тем-
пературы горячей воды и T6

15

Мин. ШИМ для насоса 10 100 % 1; минимально возможная активация насоса 15

Темп.вкл.защ.от зам. 0 12 °C 1 10

Темп.выкл.защ.от зам 14 20 °C 1 15

eBUS-регулятор – – – распознан, не распознан –

Версия программного обеспечения – – – Индикация версии программного обеспечения –

Язык – – – Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk,
Nederlands, Castellano, Türkce, Magyar,
Pусский, Українськa, Svenska, Norsk, Polski,
Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română,
Slovenščina, Português, Srpski

English

Контактные данные Телефон – 0-9 –

Уровень специалиста → Сбросить →

Заводские настройки – – – Да, Нет
Восстановить заводские настройки?

–

Вклад гелиоустановки – – – Да, Нет
Выполнить сброс вклада солнечной энергии?

–

Уровень специалиста → Вкл. помощн. запуска →

Язык – – – Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk,
Nederlands, Castellano, Türkce, Magyar,
Pусский, Українськa, Svenska, Norsk, Polski,
Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română,
Slovenščina, Português, Srpski

English

Дата – – – актуальная дата –

Время – – – актуальное время –

Летнее автоматиче-
ский перевод

времени

– Вкл, Выкл Выкл

ТЭН – – – да, нет нет

Количество коллекторов 1 3 – – 3

Многофункц. выход – – – не подключено, насос с функцией защиты от
легионелл, байпас

не подклю-
чено

Программы проверок – – – Запускается автоматически –

Завершить работу помощника
установки?

– – – Да, Нет –

¹Списки ошибок будут доступны и могут быть удалены только в том случае, если возникали ошибки.
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B Выявление и устранение ошибок

Неисправность Возможная причина Объяснение/устранение

Насосы запускаются через нерегуляр-
ные промежутки времени, даже ночью

Функция противоблокирования Ошибка отсутствует

Коллекторы холоднее накопителя, гелио-
установка запускается

Коллекторы холоднее накопителя вверху
(температуру видно на экране), но теп-
лее накопителя внизу

Ошибка отсутствует

Вклад гелиоустановки необычно высокий Большие потери тепла Выполнить изоляцию установки
Вклад гелиоустановки всегда превышает
количество сэкономленной первичной
энергии

Установка или изделие создают шум Журчание во время запуска/останова
является нормой

Ошибка отсутствует

Воздух в гелионасосе Удалить воздух из гелионасоса

Отображаемая температура неправиль-
ная

Плохое соединение датчиков темпера-
туры

Проверить надежность посадки и поло-
жение датчиков температуры

Через определенное время падает уро-
вень теплоносителя гелиоустановки

Не герметичен гелиоконтур Найти и уплотнить место нарушения
герметичности

Слишком высокое давление, срабаты-
вает предохранительный клапан

Проверить работу предохранительного
клапана

Гелионасос работает, теплоноситель
гелиоустановки не подается

Перекрыт запорный вентиль Открыть запорный вентиль

Потери давления слишком большие Проверить работу гелиоконтура

Воздух в гелиоконтуре Повторно промыть систему

Некоторые параметры настройки невоз-
можно изменить (время, дата и т. д.)

Прибор (был) подключен к системному
регулятору

Снимите системный регулятор и
повторно запустите прибор (нажмите
кнопку сброса ошибки)

Шум при первом запуске насосной
группы нагрева от гелиосистемы с
ТЭНом

Воздух в системе Выполнить сброс и дождаться второго
запуска
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C Схема электрических соединений

6

1

2

3

10

11

12

7

8

9

4

5

1 Насосная группа нагрева от гелиосистемы

2 Предохранительный ограничитель температуры

3 ТЭН

4 Гелионасос 1

5 только VMS 8 D: опциональный гелионасос

6 Насос с функцией защиты от легионелл или
клапан горячей воды для защиты отопительного
аппарата

7 3-ходовой клапан для ТЭНа

8 Управляющий сигнал 230 В для ТЭНа

9 Разъем eBUS
Внутренний удлинитель. Используйте разъём под
дисплеем.

10 Датчик температуры коллектора
Внутренний удлинитель. Используйте разъём под
дисплеем.

11 Датчик температуры накопителя вверху
Внутренний удлинитель. Используйте разъём под
дисплеем.

12 Подключение для соединительного кабеля C1/C2
для теплогенератора
К этому подключению вы можете подключать
только низкое напряжен е ≤ 24 В с максимальной
силой тока 200 мА.
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D Технические характеристики
Технические характеристики накопителя

VIH S1 150/4 B VIH S1 250/4 B VIH S2 250/4 B VIH S1 350/4 B VIH S2 350/4 B

Объем накопителя 150 л 250 л 250 л 350 л 350 л

Объём теплоносителя
гелиоустановки (вклю-
чая насосную группу
гелиосистемы и опцио-
нальный ТЭН)

≤ 10 л ≤ 10 л ≤ 10 л ≤ 12 л ≤ 12 л

Допустимое рабочее
давление в гелиокон-
туре

≤ 0,6 МПа ≤ 0,6 МПа ≤ 0,6 МПа ≤ 0,6 МПа ≤ 0,6 МПа

Допустимое рабочее
давление в контуре
горячей воды

≤ 1,0 МПа ≤ 1,0 МПа ≤ 1,0 МПа ≤ 1,0 МПа ≤ 1,0 МПа

Допустимое рабочее
давление в отопитель-
ном контуре

≤ 0,3 МПа ≤ 0,3 МПа ≤ 0,3 МПа ≤ 0,3 МПа ≤ 0,3 МПа

Температура на входе
гелиосистемы

≤ 130 ℃ ≤ 130 ℃ ≤ 130 ℃ ≤ 130 ℃ ≤ 130 ℃

Температура горячей
воды

≤ 99 ℃ ≤ 99 ℃ ≤ 99 ℃ ≤ 99 ℃ ≤ 99 ℃

Количество коллекто-
ров

1 … 2 1 … 2 1 … 2 2 … 3 2 … 3

Технические характеристики насосной группы нагрева от гелиосистемы
VMS 8 VMS 8 с ТЭНом

Мощность ТЭНа 2,5 кВт

Мощность гелионасоса ≤ 70 Вт ≤ 70 Вт

Рабочее напряжение 220 … 240 ВAC 220 … 240 ВAC

Частота 50 Гц 50 Гц

Тип защиты IPX1 IPX1

Встроенный предо-
хранительный клапан
гелиоконтура

0,6 МПа 0,6 МПа

E Максимальная ежедневная производительность горячей воды

Вид нагрузки Объем Размер накопителя 150 л
(одновалентный накопи-
тель)

Размер накопителя
250 л (двухвалентный
накопитель)

Размер накопителя
350 л (двухвалентный
накопитель)

1-3 человека 3-6 человек 4-7 человек

Производительность
горячей воды зимой
при 60 °C (ΔT = 35 K)

Стандартное
домашнее хо-
зяйство NL

– 2,0 2,5

Литров при ΔT = 35 K
(от 10° C до 45° C) с
отопительным аппара-
том и расчётным значе-
нием для горячей воды
= 60° C

л/10 мин – 195 215

Литров при ΔT = 35 K
(от 10° C до 45° C),
только в режиме ра-
боты от гелиоустановки
при максимальной тем-
пературы в накопителе
85° C

л/10 мин 295 448 601
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Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия
123423 Москва ул. Народного Ополчения дом 34, строение 1
Тел. 495 788‑45 44 Факс 495 788‑45 65
Техническая поддержка 495 921‑45 44 (круглосуточно)

Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия
197022 Санкт-Петербуг наб. реки Карповки д. 7
Тел. 812 703‑00 28 Факс 812 703‑00 29

Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия
410000 Саратов ул. Московская 149 A
Тел. 84 52 47‑77 97 Факс 84 52 29‑47 43

Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия
344056 Ростов-на-Дону ул. Украинская д.51/101, офис 301
Тел. 863 218‑13 01 Тел. 863 218‑13 02

Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия
620100 Екатеринбург Восточная 45
Тел. 343 382‑08 38

Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия
630105 Новосибирск (Сибирь и Дальний Восток) ул. Линейная 11, кор. 2
Тел. 383 311‑07 89

Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия
420032 Казань ул.Павлика Морозова дом 17, офис 15
Тел. 937 265‑26 62
info@vaillant.ru www.vaillant.ru
вайлант.рф

Бюро Vaillant в Минске
220108 Минск ул. Казинца 92/1, оф.16
Тел/факс 017 278 83 46
vaillant.belarus@gmail.com www.vaillant.by

© Данные руководства или их части охраняются авторским правом и могут копироваться или распростра-
няться только с письменного согласия изготовителя.
Возможны технические изменения.
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